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В статті проілюстровано використання критеріальних моделей з метою визначення критерію 
якості функціонування розподільної мережі для оцінки можливих варіантів живлення споживачів 
під час відновлення її головної ділянки. 
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Вступ 
Однією з умов економічного розвитку країни є стабільне, якісне забезпечення 
електроенергією населення і промисловості. Стан електроенергетики після тривалого 
періоду недостатнього інвестування характеризується серйозним зносом як генерувального, 
так і мережевого обладнання [1]. Наслідком зношеності обладнання є зниження якості 
електропостачання. Особливо ускладнюється стан тих електричних мереж, в яких 
спостерігається зростання електроспоживання, наприклад, через  активізацію процесу 
переходу на електроопалення [2]. Тому для забезпечення відповідного рівня 
електропостачання необхідними є реконструкція електричних мереж та відновлення 
електрообладнання.  
Через обмеженість ресурсів електропостачальних компаній постає задача раціонального 
розподілу коштів з метою вибору пріоритетних ділянок реконструкції й відновлення 
обладнання. Прийняття рішень щодо заходів, які фінансуються, повинно ґрунтуватись на 
даних про якість функціонування електромережевого господарства. Під якістю 
функціонування розподільної електричної мережі розуміють сукупність властивостей, які 
визначають її здатність надійно забезпечувати якісною електроенергією споживачів [3].  
Значний обсяг роботи, який необхідно виконати для відновлення мережевого 
господарства, не можливо провести без обмеження електропостачання споживачів. Оскільки 
розподільні мережі в основному радіального типу, то необхідно передбачити варіанти 
додаткових точок живлення на випадок відключення від основної. Це можливо зробити 
завдяки певній функціональній надлишковості у структурі мереж. Розв’язати цю задачу 
можливо, оцінивши якість функціонування "сусідніх" фідерів на випадок живлення від них. 
Метою цієї статті є побудова алгоритму оцінки додаткових варіантів живлення на основі 
їх порівняння за критерієм якості функціонування. 
Критеріальна модель якості функціонування розподільної електричної мережі 
У [3] запропоновано критеріальну модель, отриману на основі теорії марковських 











де iP  – критерій подібності, який у цьому випадку є ймовірністю перебування системи в 







– показник ефективності стану і 
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 
Наукові праці ВНТУ, 2010, № 2 2 
 
(складова, яка враховує якість електроенергії); j*х − незалежні параметри, які 
характеризують основні властивості системи (імовірності відповідності показників якості 
електроенергії нормативним документам). 
Для оцінки якості функціонування розподільної електричної мережі критеріальна модель 
матиме такий вид [3]: 
 



































де m – загальна кількість можливих станів розподільної електричної мережі, m=n+k;  
n – кількість робочих станів; k – кількість неробочих станів; [ ]maxminj AAAP ≤≤  – імовірність 
того, що показник якості електричної енергії А в допустимих межах при тому, що система 
перебуває в стані j; А – значення показника якості електричної енергії; jiν  – елементи 
матриці переходів, які є алгебраїчними сумами інтенсивностей відмов λ  та інтенсивностей 
відновлень μ . 
Для визначення ймовірності перебування системи в стані і iP  використовується теорія 
марковських процесів [4]. Їхнім недоліком є значна кількість можливих станів системи, що 
визначають як r2 , де r  – кількість елементів системи. Використавши розробленні в [5] 
ієрархічні марковські мережі та в [6] формули для визначення інтенсивностей відмов та 
відновлень груп елементів, кількість станів можна значно зменшити. При цьому похибка 
незначна і методика може використовуватись для інженерних розрахунків. На рис. 1 
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Рис. 1. Загальний вигляд графа станів розподільної мережі без врахування 
комутаційного обладнання та пристроїв релейного захисту 
 
Для врахування якості електроенергії визначається імовірність відповідності  
ГОСТ 13109-97 відхилень напруги за методикою, яку викладено в [7]. 
Алгоритм оцінки варіантів живлення споживачів фідера зображено на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм оцінки варіантів живлення споживачів фідера 
Оцінка варіантів живлення споживачів за критерієм якості функціонування 
Для ілюстрації  використаємо схему, яку наведено на рис. 3. Оцінку якості цієї системи 
будемо проводити з урахуванням відхилення напруги у вузлі живлення найбільш електрично 
віддаленого споживача ТП-457. 
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Рис. 3. Схема фідера 165 з можливими варіантами живлення від фідерів 157 та 185 
 
Вихідні дані для розрахунку якості функціонування наведено в таблиці 1.  
Таблиця 1 
Вихідні дані 
 λ (1/рік) μ (1/рік) 
Кабельна лінія 0,0122/км÷7/км 292 
 
Під час виконання розрахунків не враховувалась надійність комутувального обладнання 
та релейного захисту. Також прийняте допущення про одночасну зміну питомого значення 
імовірності відмов λ  для всіх ділянок мережі. 
На рис. 4 наведено результати розрахунку якості функціонування без врахування якості 
електроенергії. Аналізуючи його можна зробити висновки про рівень надійності при 
живленні від фідера  165 (крива 1) та фідера  157 (крива 2) і дещо гіршій при живленні від 
фідера 185 (крива 3). 
За результатами розрахунку (див. рис. 5), який проведено з врахуванням якості 
електроенергії (відхилення напруги), видно значну залежність якості функціонування від 
якості електроенергії. У залежності від критерію якості функціонування черговість така: 
фідер  165 (крива 1); фідер  157 (крива 2); фідер 185 (крива 3). 
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Рис. 4. Зміна якості функціонування різних варіантів живлення  











Рис. 5. Зміна якості функціонування різних варіантів живлення  
з врахування якості електроенергії 
 
Аналіз результатів розрахунку показує, що під час відновлювальних робот на головній 
ділянці фідера 165 споживачів необхідно підключити до РП-19 фідера 157. Хоча з 
врахуванням реальної зміни показників надійності розглянутих фідерів на перший план 
може вийти і фідер 185.  
Висновки 
Отримана критеріальна модель дозволяє кількісно оцінити якість функціонування 
розподільної електричної мережі. Оцінка виконується по відношенню до "ідеальної" 
системи, тому порівняння різних варіантів систем електропостачання можна виконувати без 
визначення техніко-економічних показників. За отриманими результатами можна виконати 
розробку поетапного плану реконструкції розподільних електричних мереж, яка є 
необхідною для переходу на електроопалення. 
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